
Gesamtbewertung

normal
ANALYSENERGEBNISSE Aktuelle Probe Frühere Untersuchungen
LABORNUMMER  1705757    
GESAMTBEWERTUNG
Untersuchungsdatum 06.03.2023
Datum Probenentnahme -
Datum letzte Betankung -
Laufzeit gesamt -

VERSCHLEIß
mg/kgFeEisen 0
mg/kgCrChrom 0
mg/kgSnZinn 0
mg/kgAlAluminium 0
mg/kgNiNickel 0
mg/kgCuKupfer 0
mg/kgPbBlei 0
mg/kgMoMolybdän 0
mg/kgMnMangan 0

-PQ-Index < 25

VERUNREINIGUNG
mg/kgSiSilizium 0
mg/kgKKalium 0
mg/kgNaNatrium 0

ppmWasser K. F. 277

ÖLZUSTAND
mm²/sViskosität bei 40°C 35.84
mm²/sViskosität bei 100°C 8.11
-Viskositätsindex 210
FarbzahlFarbe 0.5

ADDITIVE
mg/kgCaKalzium 1
mg/kgMgMagnesium 0
mg/kgBBor 0
mg/kgZnZink 0
mg/kgPPhosphor 2
mg/kgBaBarium 0
mg/kgSSchwefel < 10

ZUSATZTESTE
mgKOH/gAN / NZ 0.33
kg/m³Dichte 15°C 920

Diagnose der aktuellen Laborwerte

Die ermittelten Werte sind typisch für Pflanzenöl-Kraftstoff nach DIN 51605. Ob auch alle übrigen Anforderungen entsprechend dieser 
Norm erfüllt werden (Heizwert, Jodzahl etc.) kann ohne entsprechende Tests nicht beurteilt werden.
Markus Schütz (CLS)

Probe und Deckel

Infrarot-Spektrum

Beschreibung der Prüfverfahren und Normen: www.oelcheck.com
QR-Code scannen

Neue Probe senden
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Probenbezeichnung PFLANZENÖL/RAPSÖL
Pflanzenölkraftstoff (Rapsöl)

 1705757Nummer der aktuellen Probe

LABORBERICHT

Komponente

Maschinentyp: Keine Angabe

Hersteller: Keine Angabe

Kraftstoffart: Raffiniertes Rapsöl
Tankvolumen: 5000 l


